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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Wohnen
Nutzprofil: Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

0 3 750 7 500 11 250 15 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

33 637 4 684Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

22 433 3 124Strom (Liefermix)

SB
Haushaltsstrombedarf 100,0

46 073 6 416Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

650 90Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

0 0Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 1 241,04 90 20 636

TW Warmwasser Anlage 1 1 241,04 13 762

SB Haushaltsstrombedarf 1 241,04 28 265

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (90,00 kW), Wärmepumpe, monovalenter Betrieb,

Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96), nicht modulierend, Baujahr 2022

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

2,89 -
2,89 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-

Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 1 600 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Wohnen 0,00 m 99,28 m 347,49 m

unkonditioniert 55,16 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 0,00 m 49,64 m 198,57 m

unkonditioniert 19,91 m 0,00 m
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Wohnen
Leitwerte

631,70Le

0,00Lu

95,46Lg

799,88LT

333,51LV

0,710Um

W/K

W/K

W/m²K

72,71

Wohnen

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

0003 AF01 - Außenfenster 12,42 0,910 1,0 11,30

0012 AF01 - Außenfenster 1,26 1,100 1,0 1,39

0015 AF01 - Außenfenster 3,68 0,950 1,0 3,50

0016 AF01 - Außenfenster 1,61 0,990 1,0 1,59

0017 AF01 - Außenfenster 1,68 0,960 1,0 1,61

AB20 AW02_MA 20 STB+14WD 83,22 0,247 1,0 20,56

103,87 39,95

Ost

0002 AF01 - Außenfenster 16,20 1,090 1,0 17,66

0004 AF01 - Außenfenster 16,47 1,090 1,0 17,95

0006 AF01 - Außenfenster 8,25 1,090 1,0 8,99

0007 AF01 - Außenfenster 6,00 1,100 1,0 6,60

AB20 AW02_MA 20 STB+14WD 6,51 0,247 1,0 1,61

AB20 AW08 Außenwand Bestand 50cm 179,34 1,131 1,0 202,83

232,77 255,64

Süd-Ost

0001 AF01 - Außenfenster 2,34 1,000 1,0 2,34

0004 AF01 - Außenfenster 1,83 1,090 1,0 1,99

0008 AF01 - Außenfenster 2,41 1,000 1,0 2,41

AB20 AW08 Außenwand Bestand 50cm 18,55 1,131 1,0 20,98

25,13 27,72

Süd

0002 AF01 - Außenfenster 18,00 1,090 1,0 19,62

0004 AF01 - Außenfenster 18,30 1,090 1,0 19,95

0009 AF01 - Außenfenster 16,65 1,090 1,0 18,15

0010 AF01 - Außenfenster 4,18 0,900 1,0 3,76

AB20 AW08 Außenwand Bestand 50cm 174,10 1,131 1,0 196,91

231,23 258,39

West

0003 AF01 - Außenfenster 4,14 0,910 1,0 3,77

0005 AF01 - Außenfenster 8,05 0,810 1,0 6,52

0011 AF01 - Außenfenster 3,68 0,930 1,0 3,42

0013 AF01 - Außenfenster 2,42 0,890 1,0 2,15

0014 AF01 - Außenfenster 4,14 0,810 1,0 3,35
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Wohnen
Leitwerte

West

0018 AF01 - Außenfenster 4,14 0,930 1,0 3,85

0019 AF01 - Außenfenster 4,60 0,800 1,0 3,68

0020 AF01 - Außenfenster 2,88 0,860 1,0 2,48

AB20 AW02_MA 20 STB+14WD 80,91 0,247 1,0 19,98

114,96 49,20

Horizontal

AB20 DE04a_MA 16 STB (Wohnungstrenndecke ü. Außen 1.OG)4,50 0,176 1,0 0,791,28

AB20 DE01_Fußboden gegen Keller 53,64 0,346 0,7 12,991,28

AB20 DE02_Fußboden gegen Erdreich 357,03 0,330 0,7 82,481,28

415,18 96,26

1 123,14Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K72,71Wärmebrücken pauschal

VL =

n = 0,38 1/h

m³

W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate

2 581,36

333,51
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Wohnen
Gewinne

mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnen

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Interne Wärmegewinne

4,06qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Nord

0003 AF01 - Außenfenster 0,40 9,15 0,500 1,613
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0012 AF01 - Außenfenster 0,40 0,68 0,500 0,112
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0015 AF01 - Außenfenster 0,40 2,52 0,500 0,442
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0016 AF01 - Außenfenster 0,40 1,05 0,500 0,181
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0017 AF01 - Außenfenster 0,40 1,14 0,500 0,201
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

14,54 2,569

Ost

0002 AF01 - Außenfenster 0,40 9,36 0,500 1,659
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0004 AF01 - Außenfenster 0,40 9,54 0,500 1,689
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0006 AF01 - Außenfenster 0,40 4,70 0,500 0,825
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0007 AF01 - Außenfenster 0,40 3,40 0,500 0,594
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

27,00 4,7627

Süd-Ost

0001 AF01 - Außenfenster 0,40 1,52 0,500 0,261
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0004 AF01 - Außenfenster 0,40 1,06 0,500 0,181
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0008 AF01 - Außenfenster 0,40 1,57 0,500 0,271
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

4,15 0,733

Süd

0002 AF01 - Außenfenster 0,40 10,40 0,500 1,8310
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0004 AF01 - Außenfenster 0,40 10,60 0,500 1,8610
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0009 AF01 - Außenfenster 0,40 9,63 0,500 1,699
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0010 AF01 - Außenfenster 0,40 3,10 0,500 0,541
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

33,73 5,9430
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Wohnen
Gewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

West

0003 AF01 - Außenfenster 0,40 3,05 0,500 0,531
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0005 AF01 - Außenfenster 0,40 6,62 0,500 1,161
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0011 AF01 - Außenfenster 0,40 2,63 0,500 0,461
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0013 AF01 - Außenfenster 0,40 1,79 0,500 0,311
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0014 AF01 - Außenfenster 0,40 3,36 0,500 0,591
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0018 AF01 - Außenfenster 0,40 2,94 0,500 0,512
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0019 AF01 - Außenfenster 0,40 3,78 0,500 0,661
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0020 AF01 - Außenfenster 0,40 2,21 0,500 0,381
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

26,38 4,659

Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 20,65 1 024

Ost 46,92 3 128

Süd-Ost 6,58 566

Süd 57,13 4 789

West 34,05 3 056

12 565 0 5500 11000 16500 22000165,33

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Wien-Ottakring, 204 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1211,4912,0117,2427,9534,74Jan.

47,4719,4620,8829,9045,5755,54Feb.

80,8727,4933,9650,9567,1276,02Mär.

115,3340,3651,8969,1979,5780,73Apr.

157,6256,7472,5091,4294,5789,84Mai

159,8360,7376,7191,1089,5079,91Jun.
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Wohnen
Gewinne

160,6259,4375,4993,1691,5581,91Jul.

140,3944,9260,3782,8391,2588,44Aug.

98,1135,3243,1759,8474,5681,43Sep.

62,5223,1326,2540,0157,5168,14Okt.

28,8412,1112,6918,4530,5738,36Nov.

19,358,328,7112,7723,4229,80Dez.
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

1 123,14

957,81

165,33

0,00

415,18

14,72 %

85,28 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

0001 AF01 - Außenfenster 1 x 2,34 2,34
m²

011 CAD OG2, AF01SO

0002 AF01 - Außenfenster 19 x 1,80 34,20
m²

012 CAD OG2, AF01O

013 CAD OG2, AF01O

014 CAD OG2, AF01O

015 CAD OG2, AF01O

016 CAD OG2, AF01O

017 CAD OG2, AF01O

018 CAD OG2, AF01O

019 CAD OG2, AF01O

020 CAD OG2, AF01O

038 CAD OG2, AF01S

039 CAD OG2, AF01S

040 CAD OG2, AF01S

041 CAD OG2, AF01S

042 CAD OG2, AF01S

043 CAD OG2, AF01S

044 CAD OG2, AF01S

045 CAD OG2, AF01S

046 CAD OG2, AF01S

047 CAD OG2, AF01S

0003 AF01 - Außenfenster 4 x 4,14 16,56
m²

050 CAD EG, AF01N

073 CAD OG1, AF01N

023 CAD OG2, AF01N

004 CAD OG2, AF01W

0004 AF01 - Außenfenster 20 x 1,83 36,60
m²

024 CAD OG1, AF01O

037 CAD OG1, AF01O

048 CAD OG1, AF01O

049 CAD OG1, AF01O
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

072 CAD OG1, AF01O

075 CAD OG1, AF01O

076 CAD OG1, AF01O

077 CAD OG1, AF01O

078 CAD OG1, AF01O

036 CAD OG1, AF01SO

026 CAD OG1, AF01S

027 CAD OG1, AF01S

028 CAD OG1, AF01S

029 CAD OG1, AF01S

030 CAD OG1, AF01S

031 CAD OG1, AF01S

032 CAD OG1, AF01S

033 CAD OG1, AF01S

034 CAD OG1, AF01S

035 CAD OG1, AF01S

0005 AF01 - Außenfenster 1 x 8,05 8,05
m²

051 CAD EG, AF01W

0006 AF01 - Außenfenster 5 x 1,65 8,25
m²

052 CAD EG, AF01O

053 CAD EG, AF01O

054 CAD EG, AF01O

055 CAD EG, AF01O

056 CAD EG, AF01O

0007 AF01 - Außenfenster 4 x 1,50 6,00
m²

057 CAD EG, AF01O

058 CAD EG, AF01O

059 CAD EG, AF01O

060 CAD EG, AF01O

0008 AF01 - Außenfenster 1 x 2,41 2,41
m²

061 CAD EG, AF01SO

0009 AF01 - Außenfenster 9 x 1,85 16,65
m²

062 CAD EG, AF01S

063 CAD EG, AF01S

064 CAD EG, AF01S

065 CAD EG, AF01S

066 CAD EG, AF01S

067 CAD EG, AF01S

068 CAD EG, AF01S

069 CAD EG, AF01S

070 CAD EG, AF01S
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

0010 AF01 - Außenfenster 1 x 4,18 4,18
m²

071 CAD EG, AF01S

0011 AF01 - Außenfenster 1 x 3,68 3,68
m²

010 CAD OG1, AF01W

0012 AF01 - Außenfenster 2 x 0,63 1,26
m²

025 CAD OG1, AF01a EinflügelfensterN

021 CAD OG2, AF01a EinflügelfensterN

0013 AF01 - Außenfenster 1 x 2,42 2,42
m²

022 CAD OG2, AF01a EinflügelfensterW

0014 AF01 - Außenfenster 1 x 4,14 4,14
m²

005 CAD OG2, AF01a EinflügelfensterW

0015 AF01 - Außenfenster 2 x 1,84 3,68
m²

003 CAD OG1, AF01a EinflügelfensterN

002 CAD OG2, AF01a EinflügelfensterN

0016 AF01 - Außenfenster 1 x 1,61 1,61
m²

001 CAD EG, AF01a EinflügelfensterN

0017 AF01 - Außenfenster 1 x 1,68 1,68
m²

006 CAD EG, AF01a EinflügelfensterN

0018 AF01 - Außenfenster 2 x 2,07 4,14
m²

007 CAD EG, AF01a EinflügelfensterW

008 CAD EG, AF01a EinflügelfensterW

0019 AF01 - Außenfenster 1 x 4,60 4,60
m²

009 CAD OG1, AF01a EinflügelfensterW

0020 AF01 - Außenfenster 1 x 2,88 2,88
m²

074 CAD OG1, AF01a EinflügelfensterW

AB20 AW02_MA 20 STB+14WD 170,64
m²

3,51Wand-078 CADN 4,14 - 0,631 x

2,47Wand-079 CADN 2,471 x
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

6,21Wand-081 CADN 6,211 x

10,27Wand-083 CADN 10,271 x

17,83Wand-083 CADN 23,58 - 5,751 x

9,01Wand-081 CADN 9,011 x

7,25Wand-079 CADN 7,251 x

12,63Wand-083 CADN 12,631 x

7,11Wand-081 CADN 7,111 x

2,82Wand-079 CADN 2,821 x

4,11Wand-078 CADN 4,74 - 0,631 x

1,81Wand-080 CADO 1,811 x

2,63Wand-080 CADO 2,631 x

2,07Wand-080 CADO 2,071 x

7,84Wand-078 CADW 7,841 x

8,30Wand-079 CADW 8,301 x

3,23Wand-083 CADW 3,231 x

1,81Wand-082 CADW 1,811 x

4,68Wand-083 CADW 4,681 x

2,63Wand-082 CADW 2,631 x

27,09Wand-078 CADW 39,28 - 12,191 x

2,07Wand-082 CADW 2,071 x

10,06Wand-078 CADW 10,061 x

9,51Wand-079 CADW 9,511 x

3,69Wand-083 CADW 3,691 x

AB20 AW08 Außenwand Bestand 50cm 371,99
m²

46,73Wand-077 CADO 62,93 - 16,201 x

77,03Wand-077 CADO 91,28 - 14,251 x

55,58Wand-077 CADO 72,05 - 16,471 x

4,65Wand-076 CADSO 6,99 - 2,341 x

7,73Wand-076 CADSO 10,14 - 2,411 x

6,17Wand-076 CADSO 8,00 - 1,831 x

46,31Wand-075 CADS 64,31 - 18,001 x

72,46Wand-075 CADS 93,29 - 20,831 x

55,33Wand-075 CADS 73,63 - 18,301 x

AB20 DE01_Fußboden gegen Keller 53,65
m²

53,64Decke-021 x+yH 53,641 x

AB20 DE02_Fußboden gegen Erdreich 357,04
m²

357,03Decke-022 x+yH 357,031 x

AB20 DE04a_MA 16 STB (Wohnungstrenndecke ü. Außen 1.OG) 4,50
m²

4,50Decke-023 x+yH 4,501 x
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Grundfläche und Volumen

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Wohnen 1 241,04 4 206,03beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

EG

EG 410,68 4,10 410,68 1 685,861 x

OG1

O1 415,18 3,24 415,18 1 345,191 x

OG2

O2 415,18 2,83 415,18 1 174,971 x

1 241,04 4 206,03Summe Wohnen
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

AF01 - Außenfenster0001
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,52 65,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,82 35,00 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0408,30Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,002,34vorh.

AF01 - Außenfenster0002
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,04 57,800,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,76 42,20 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0407,70Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,091,80vorh.

AF01 - Außenfenster0003
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,05 73,700,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

1,09 26,30 1,35Holz-Alu Rahmen

0,04011,30Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,914,14vorh.

AF01 - Außenfenster0004
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,06 57,900,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,77 42,10 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0407,82Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,091,83vorh.
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

AF01 - Außenfenster0005
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,62 82,200,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

1,43 17,80 1,35Holz-Alu Rahmen

0,04014,70Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,818,05vorh.

AF01 - Außenfenster0006
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,94 57,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,71 43,00 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0407,10Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,091,65vorh.

AF01 - Außenfenster0007
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,85 56,700,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,65 43,30 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0406,50Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,101,50vorh.

AF01 - Außenfenster0008
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,57 65,100,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,84 34,90 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0408,50Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,002,41vorh.
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

AF01 - Außenfenster0009
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,07 57,800,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,78 42,20 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0407,90Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,091,85vorh.

AF01 - Außenfenster0010
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,10 74,200,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

1,08 25,80 1,35Holz-Alu Rahmen

0,04011,10Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,904,18vorh.

AF01 - Außenfenster0011
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,63 71,500,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

1,05 28,50 1,35Holz-Alu Rahmen

0,04010,90Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,933,68vorh.

AF01 - Außenfenster0012
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,34 54,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,29 46,00 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0402,50Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

1,100,63vorh.
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

AF01 - Außenfenster0013
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,79 74,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,63 26,00 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0405,90Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,892,42vorh.

AF01 - Außenfenster0014
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,36 81,200,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,78 18,80 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0407,40Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,814,14vorh.

AF01 - Außenfenster0015
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,26 68,500,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,58 31,50 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0405,40Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,951,84vorh.

AF01 - Außenfenster0016
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,05 65,200,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,56 34,80 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0405,20Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,991,61vorh.
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

AF01 - Außenfenster0017
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,14 67,900,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,54 32,10 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0405,00Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,961,68vorh.

AF01 - Außenfenster0018
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,47 71,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,60 29,00 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0405,60Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,932,07vorh.

AF01 - Außenfenster0019
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,78 82,200,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,82 17,80 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0407,80Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,804,60vorh.

AF01 - Außenfenster0020
AF

Neubau

AF01a Einflügelfenster

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,21 76,700,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,67 23,30 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0406,30Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,862,88vorh.
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

AF01 - AußenfensterAB20
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,55 30,00 1,35Holz-Alu Rahmen

0,0405,46Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,951,82vorh.

A-I, REI90

AW02_MA 20 STB+14WDAB20
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Systemputz 0,0100 0,800 0,013

2 EPS-F grau/schwarz (15.8 kg/m³) 0,1200 0,032 3,750

3 Stahlbeton-Wand (20cm) 0,2000 2,300 0,087

4 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021

0,3450 =

Wärmeübergangswiderstände

4,041

0,170

R tot

0,247U =

A-I, REI90

AW05_LB AußenwandAB20
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Systemputz 0,0100 0,800 0,013

2 Steinwolle MW(SW)-PT 10 (155 kg/m³) 0,1600 0,040 4,000•

3 Brettsperrholz (475 kg/m³) 0,1200 0,120 1,000

4 MW - W (Glaswolle)  (16) 0,0500 0,040 1,250

5 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

6 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

7 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

0,3850 =

Wärmeübergangswiderstände

6,646

0,170

R tot

0,150U =
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

A-I, REI90

AW07_MA DrempelwandAB20
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Systemputz 0,0100 0,800 0,013

2 Kalk-Zementmörtel 0,0200 0,800 0,025

3 Vollziegel (R = unbekannt) 0,3000 0,700 0,429

4 Kalk-Zementmörtel 0,0150 0,800 0,019

5 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004

6 Holzfaser WF-PT (180 kg/m³) 0,0200 0,051 0,392

7 Brettsperrholz (475 kg/m³) 0,1200 0,120 1,000

8 MW - W (Glaswolle)  (16) 0,0500 0,040 1,250

9 Dampfbremse  sd = 10 m 0,0002 0,250 0,001

10 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071

0,5550 =

Wärmeübergangswiderstände

3,374

0,170

R tot

0,296U =

A-I

AW08 Außenwand Bestand 50cmAB20
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Vollziegel (R = unbekannt) 0,5000 0,700 0,714

0,5000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,884

0,170

R tot

1,131U =

U-O, REI90+A2

DE04a_MA 16 STB (Wohnungstrenndecke ü. Außen 1.OG)AB20
DD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Systemputz 0,0100 0,800 0,013

2 FassadenDämmplatte Mineral 035 0,1200 0,035 3,429

3 Stahlbeton-Decke (16cm) 0,1600 2,300 0,070

4 Gebundene EPS-Schüttung 0,1350 0,110 1,227

5 EPS - T 0,0300 0,044 0,682

6 PAE-Folie 0,0003 0,230 0,001

7 Estrich (Heiz-) 0,0650 1,400 0,046F

8      (Abdichtung + Wandhochzug in Nassräumen) 0,0020 0,230 0,009

9 Belag 0,0150

0,5370 =

Wärmeübergangswiderstände

5,687

0,210

R tot

0,176U =F = Schicht mit Flächenheizung
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

DF01 - DachfensterAB20
DF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzgl. Ug=0,6

0,55 30,00 1,35Rahmen

0,0505,46Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,981,82vorh.

U-O, REI90+A2

DE01_Fußboden gegen KellerAB20
DGK

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gewölbe 0,2500 0,700 0,357B

2 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022

3 Gebundene EPS-Schüttung 0,0200 0,110 0,182

4 EPS - W 0,0500 0,040 1,250

5 EPS - T 0,0300 0,044 0,682

6 Dampfsperre  sd > 1500 m 0,0004 0,250 0,002

7 Estrich (Heiz-) 0,0650 1,400 0,046F

8      (Abdichtung + Wandhochzug in Nassräumen) 0,0020 0,230 0,009

9 Belag 0,0150

0,4370 =

Wärmeübergangswiderstände

2,890

0,340

R tot

0,346U =B = Bestand, F = Schicht mit Flächenheizung

U-O, R90+A2

DE02_Fußboden gegen ErdreichAB20
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,2000

2 Sauberkeitsschicht 0,1000

3 Stahlbeton-Decke (25cm) 0,2500 2,300 0,109

4 Abdichtung 0,0500 0,230 0,217

5 Gebundene Schüttung 0,0600 0,110 0,545

6 EPS - W 0,0500 0,040 1,250

7 EPS - T 0,0300 0,044 0,682

8 Dampfsperre  sd > 1500 m 0,0004 0,250 0,002

9 Estrich (Heiz-) 0,0650 1,400 0,046F

10      (Abdichtung + Wandhochzug in Nassräumen) 0,0020 0,230 0,009

11 Belag 0,0150

0,8220 =

Wärmeübergangswiderstände

3,030

0,170

R tot

0,330U =F = Schicht mit Flächenheizung
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

U-O, REI90+A2

DE05_MA 18 STB (Wohnungstrenndecke)AB20
WDo

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung 0,0020 1,400 0,001

2 Stahlbeton-Decke (18cm) 0,1800 2,300 0,078

3 Gebundene EPS-Schüttung 0,0550 0,110 0,500

4 TDPS/TDPT Trittschall-Dämmpl. 25 0,0250 0,033 0,758•

5 PAE-Folie 0,0003 0,230 0,001

6 Estrich (Heiz-) 0,0600 1,400 0,043F

7      (Abdichtung + Wandhochzug in Nassräumen) 0,0020 0,230 0,009

8 Belag 0,0150

0,3390 =

Wärmeübergangswiderstände

1,590

0,200

R tot

0,629U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O, REI90+A2

DE06_LB160 REI60 (Trockenestrich)AB20
WDo

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

2 Schalldämmplatte (Phone Star TRI15) 0,0150 0,360 0,042

3 HUT Federschiene dazw. MW 20mm 0,0270 0,040 0,675

4 Brettsperrholz (475 kg/m³) 0,1600 0,120 1,333

5 Splittschüttung (zementgebunden) 0,0300 0,700 0,043

6 Holzfaserdämmplatte 0,0200 0,041 0,488•

7 Schalldämmplatte (Phone Star TRI15) 0,0150 0,360 0,042

8 Schalldämmplatte (Phone Star TRI15) 0,0150 0,360 0,042

9 Fußbodenheizung (Power Floor) 0,0200 0,360 0,056

10 Entkoppelungsmatte (Wolf) 0,0050 0,041 0,122•

11      (Abdichtung + Wandhochzug in Nassräumen) 0,0020 0,230 0,009

12 Belag 0,0150

0,3390 =

Wärmeübergangswiderstände

3,123

0,200

R tot

0,320U =
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße
Bauteilliste

A-I, EI90

IW01_LB GK-WohnungstrennwandAB20
WW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

2 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

3 MW - W (Glaswolle)  (15) 0,0750 0,043 1,744

4 Luftsch. senkr. 0.5 cm 0,0050 0,050 0,100

5 Gipskartonplatten 0,0150 0,210 0,071

6 Dampfbremse (Luftdichtheit) 0,0002 0,250 0,001

7 MW - W (Glaswolle)  (15) 0,0750 0,043 1,744

8 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

9 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

0,2300 =

Wärmeübergangswiderstände

4,204

0,260

R tot

0,238U =
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Abelegasse 20 Bestandsgeschoße - Wohnen
Verbesserungsmaßnahmen

Verbesserungsmaßnahme 1

Zum Erreichen der nächstbesseren HWB-Klasse "B" sind nachfolgende Maßnahmen umzusetzen:

- ungedämmte Außenwände: 8,0cm Außen- oder Innendämmung (λ=0,045W/mK)

Verbesserungsmaßnahme 2

Zum Erreichen der Anforderungen an die Energiekennzahlen für Größere Renovierung sind nachfolgende Maßnahmen

umzusetzen:

- ungedämmte Außenwände: 8,0cm Außen- oder Innendämmung (λ=0,045W/mK)
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